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LEGENDA: OZNACZENIA: | I
— WODA Z UJECIA 1. PRZEPUSTNICA Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM DWUSTRONNEGO DZIAtANIA - SREDNICE | | I |
— WODA SUROWA DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO | OPISU I
— _ \WODA UZDATNIONA 2. PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY - SREDNICE | DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU
—— — WODA DO PLUKANIA FILTROW (CZYSTA) TECHNOLOGICZNEGO | OPISU
— _ WODA POPLUCZNA 3. POMPA STACJONARNA PLUCZNA Z KOMPLETEM ARMATURY ODCINAJACEJ | STEROWNICZEJ -
—— - SPREZONE POWIETRZE SREDNICE | DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO | OPISU
———— — SPREZONE POWIETRZE DO STEROWANIA 4. PROJ. POMIESZCZENIE GENERATORA DWUTLENKU CHLORU CLO2 POW. UZYTK.=8,75m2
PRZEPUSTNICAMI Z NAPEDEM PNEUMATYCZNYM 5. ISTN. CIAGI KOMUNIKACYJNE Z BLACH STALOWYCH PRZEBUDOWANE NA CIAGI Z TWORZYW

SZTUCZNYCH NA KONSTRUKCJI PODPOROWEJ O WYTRZYMALOSCI 5KN - POWIERZCHNIA 46m2
6. POMPY DOZOWANI KOAGULANTOW

| ROZBUDOWA UJECIA WODY |
L PESUCONE| ROLEDNG Y CATEXOUEEIE SU00IAE 1T TG SMTATH R STACJI UZDATNIANIA WODY W

2. PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AUTOMATYKI PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA

MIEJSCOWOSC|I CHROSTOWA -
RZUT HALI FILTROW

1:50
MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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