PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI

NHK-9020-01-03-08/21 - ) o Bochnia, dnia 11 lutego 2021r.
URZAD GMINY
W LAPANOWIE

§§ 110z, 201 Gminny Zaklad Komunalny
A Z Kobylec 64a
POUDIS v 32-740 Lapandw

Okresowa ocena jakoéci wody przeznaczonej do spozycia w Wodociggu Zbiorowego
Zaopatrzenia Chrostowa
o Gminy Lapanow
od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Parstwowe]j Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195), § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.
2294 z pbézn.zm.) oraz art. 12 ust. 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody
pobranych w 2020r. z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa, ktdre przedstawiajg ponizsze
tabele:

Kontrola wewnetrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnetrznej przez zarzadzajgcego obiektem — Gminny Zakiad
Komunainy w Kobylcu. Na podstawie zatwierdzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Préb na 2020r.

Tabela nr 1.

Data Miejsce poboru | Numer Laboratorium Zakres
poboru prébki wody sprawozdania wykonujace oznaczen*
Laboratorium Wody i Sciekéw
Urzad Gminy tapandw, Miejskiego Zaktadu Gospodarki
27.01.2020r. 32-740 kapandw 34 189/2/2020 Komunalnej i Mieszkaniowej A

Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
34-600 Limanowa

Szkota Podstawowa im. Laboratorium Wody i Sciekéw
Mikotaja Kopernika Miejskiego Zaktadu Gospodarki
19.02.2020r. w Grabiu, Grabie 60, 381/Z/2020 Komunainej i Mieszkaniowej A
R : Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
32-740 kapanow 34-600 Limanowa
Gminny Zakiad Laboratorium Wody i Sciekéw
Komunalny, Miejskiego Zaktadu Gospodarki
11.03.2020r. Kobylec 64a, 565/2/2020 Komunalnej i Mieszkaniowej A

Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,

32-740 Lapanow 34-600 Limanowa

Urzad Grminy & , ~ 5GS Polska 5p. z 0.0.
09.04.2020r. rzgd Gminy tapanow, Laboratorium Srodowiskowe .

21.04.2020r. | 32-740 Lapanéw 34 | SB/34414/04/2020 43-200 Pszczyna AlB
ul. Cieszyhska 52A

Powiatowa Stacja Sanitarnc-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
https://www.gov.pl/web/psse-bochnia e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP; /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegétowe Informacje o zasadach prze.twarzan!a danych osobowych przez Administratora i
uprawnieniach oséb, kiérych dane sg przetwarzane dostepne sa w Biuletyn i v PSSE w Bochni, .




Laboratorium Wody i Sciekdw
Migjskiego Zakiadu Gospodarki
748/2/2020 Komunalnej | Mieszkaniowej
Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
34-600 Limanowa
Szkota Podstawowa im. Laboratorium Wody i Sciekéw
$w. Jana Pawta II, 1 Miejskiego Zaktadu Gospodarki
19.05.2020r. Zbydniéw 80 909/2/2020 Komunalnej i Mieszkaniowe;j A
) ' Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
32-741 Tarnawa 34-600 Limanowa
Szkota Podstawowa im. Laboraterium Wody i Sciekéw
Mikotaja Kopernika Miejskiego Zaktadu Gospodarki
19.06.2020r. w Grabiu, Grabie 60 1135/2/2020 Komunalnej | Mieszkaniowej A
N . Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
32-740 tapanow 34-600 Limanowa
Gminny Zaktad Laboratorium Wody i Sciekow
N . ~-Komunalny, - — .| Miejskiego Zakladu Gospodarki | |
20.07.2020r. Kobylec 64a 1389/2/2020 Komunainej i Mieszkaniowej A
) . Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
32-740 Lapanéw 34-600 Limanovs{a
Gminny Zaktad Laboratorium Wody i Sciekdw
Komunalny, Miejskiego Zaktadu Gospodarki
06.08.2020r. Kobylec 64a 1566/2/2020 Komunalnej i Mieszkaniowej A
) . Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
32-740 tapandw 34-600 Limanovga
Gminny Zaklad Laboratorium Wody i Sciekdw
17.09.2020r. Komunalny, 1943/2/2020 Miejskiego Zg!_da{ju Gospodar.ki
30.09.2020r. Kobylec 64a, 2039/2/2020 Komunalnej | Mieszkaniowe] A
32-740 apanéw Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
34-600 Limanowa
SGS Polska Sp. z 0.0.
Laboratorium Srodowiskowe
Szkota Podstawowa im. 43-200 Pszczyna
07.10.2020r, | Mikotaja Kopernika | sB/106591/10/2020 ul. Cieszyfiska 52A
23.10.2020r, | W Grabiu, Grabie 60, | $B/114587/10/2020 . e, AiB
. Laboratorium Wody i Sciekdw
.10, : 32-740 tapand
27.10.2020r panow 2275122020 | vfigiekiego Zaktadu Gospodark
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0, ul. Rzeczna 7,
34-600 Limanowa
Gminny Zakfad Laboratorium Wody i Sciekdw
Komunalny, Miejskiego Zakladu Gospodarki
27.11.2020r. Kobylec 64a, 2526/2/2020 K%r;uu;zlr;ej L:Wis;s;gg;c};vej A
32740 kapandw 34-600 Limanowa
Laboratorium Wody i Sciekow
Urzad Gminy tapandw, Miejskiego Zakiadu Gospodarki
18.12.2020r, 32-740 tapandw 34 2673/2/2020 Komunalnej i Mieszkaniowej A
Sp. z 0.0., ul. Rzeczna 7,
34-600 Limanowa

*A — parametry grupy A - (Escherichia coli w
w temperaturze 22°C, barwa, metnoéc,
amonu - niezbedne, gdy chlorowanie jes

uzywane do uzdatniania wody).

*A i B — parametry grupy A i B ~ (Escherichia coli
W temperaturze 22°C, barwa, metnodé, smak, za

smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (ph),
t stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin

100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogdlna liczba mikroorganizmdw
przewodnosc elektryczna, azotyny i jon
i zelazo — niezbedne, gdy chemikalia sg

w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100mi, Ogdina liczba mikroorganizmdw
pach, stezenie jondw wodoru (ph), przewodnosé elektryczna, azotyny, jon

amonu, glin, zelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chiorek winylu,
chrom, cyjanki, 1,2 — dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, mied?, nikiel, oléw, pestycydy, Zpestycyddw, rted, selen,
Ztrichloroetenu i tetrachloroetenu, , T HM, IWWA, Clostridium perfringens, chiorki, mangan, siarczany, sod, utlenialnosé
z KMnQ,, bromadichiorometan, chior wolny, chloraminy, Zchlorandw i chlorynéw, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez,
srebro, twardo$c).

Nadzér sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego  Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Préb Wody na 2020r.
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Tabela nr 2,

Data Miejsce poboru Numer Laboratorium Zakres
pobory probki wody sprawozdania wykonujace oznaczens
WSSE - Dziat Laboratoryjny
Urzad Gminy ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
08.01.2020r. tapandw, LZT/W/13/N/2020 ) Oddziat Laboratoryjny A
32-740 tapandw 34 w Tarnowie, ul. Moscickiego 10,
33-100 Tarndw
Gminny Zakiad WSSE - Dziat Labo;atoryjng
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
04.02.2020r. g’;; ;;';aézg LZT/W/181/N/2020 Oddziat Laboratoryjny A
’ w Tarnowie, ul. Moscickiego 10,
32-740 tapanow 33-100 Tarndw
Gminny Zaktad
Komunalny, LW/1194/NS/2020 WSSE - Dziat Laboratoryjny .
(13:05.2020r | ot 6aa, | | ul. Pradnicka 76; 31-202 Krakéw-| - -~ B
32-740 tapandéw
Gminny Zakiad WSSE - Dziat Laboratoryjny
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
18.08.2020r. f:b’;liza;';z LZT/W/901/N/2020 Oddziat Laboratoryjny A
’ w Tarnowie, ul. Mascickiego 10,
32-740 Lapanéw 33-100 Tarndéw

*A ~ parametry grupy A — (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogéina liczba mikroorganizméw
w temperaturze 22°C, barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (ph), przewodnoséé elektryczna, azotyny i jon
amonu - niezbedne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i zelazo — niezbedne, gdy chemikalia sg-
uzywane do uzdatniania wody).

*A i B — parametry grupy A | B — (Escherichia coli w 100 mi, Bakterie grupy coli w 100mi, Ogdina liczba mikroorganizmdéw
w temperaturze 22°C, barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jondw wodoru (ph), przewodnoéé elektryczna, azotyny, jon
amonu, glin, zelazo, Enterokoki, akryloamid, antymen, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chiorek winylu,
chrom, cyjanki, 1,2 — dichioroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, mied?, nikiel, ofdw, pestycydy, Zpestycyddw, rteé, selen,
Ztrichloroetenu | tetrachloroetenu, | ZTHM, IWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, séd, utlenialnoéé¢ z
KMnQ,, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Zchloranéw i chlorynéw, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez,
srebro, twardosce). :

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
STWIERDZA, ze

1. na koniec 2020r. mieszkaricy korzystajacy z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa,
korzystali z wody warunkowo dopuszczonej do spozycia przez ludzi.

2. badania jakoéci wykonane zostaly przez wihasciciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych
przez Inspekcje Sanitarna.

UZASADNIENIE

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa
pobrano do badania facznie 14 planowych préb wody oraz liczne pozaplanowe. Jako$é wody
przeznaczona do spozycia przez ludzi, podawana odbiorcom ustug Swiadczonych przez Gminny Zaktad
Komunalny w Kobylcu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode nadzorowana jest zaréwno przez
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru biezacego, jak
i przez Gminny Zaklad Komunalny w Kobylcu, w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody. Préby
wody pobierane byly zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych
punktéw poboru. Wyniki badar przez wiasciciela obiektu do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przekazywane byly terminowo.

strona3z4




W zakresie objetym badaniami woda spetniata wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczon
do spozycia przez ludzi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z pdzn.zm.)
Z wyjatkami.

Pierwsze przekroczenie badanego parametru  stwierdzono na  podstawie - sprawozdania
nr LZT/W/181/N/2020 z badania probki wody pobranej -dnia 7 lutego 2020r. w ramach nadzoru
sanitarnego. Zgodnie z powyziszym sprawozdaniem wartos¢ parametru metno$C nie spetniata
obowigzujacych wymagan. Poinformowano zarzadce wodociggu o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Za pobdr kwestionowanej probki wody oraz za wykonane badanie laboratoryjne wydano decyzje
ptatnicza.

Dnia 22 czerwca 2020r. przedstawiciele PPIS w Bochni pobrali do badania dwie pozaplanowe prébki
wody (punkty poboru: Urzad Gminy w tapanowie oraz Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej)
w zwigzku z podtopieniami jakie wystapily na terenie gminy tapanéw. Na podstawie sprawozdania
nr LZT/W/683/N/2020 z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono przekroczone dopuszczalne wartosci

parametréw  metnos¢ i barwa oraz nieakceptowalny -zapach. ‘W zwiazku z -powyzszym 23 czerwca

2020r. wydano decyzje nr 3299/20 stwierdzajgca warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia. W dniu
23 lipca 2020r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni wplyneto pismo z dnia
23 lipca 2020r, w ktérym kierownik Gminnego Zaktadu Komunalnego poinformowat, ze wykonano
zaplanowane dziatania naprawcze w zwigzku z kwestionowanym wynikiem badania jakoéci wody.
W dniu 17 lipca 2020r. w ramach kontroli wewnetrznej pobrano probki wody z trzech punktéw
rozmieszczonych na sieci wodociggowej (SUW Chrostowa, budynek GZK Kobylec 64A i z budynku
Urzedu Gminy w tapanowie). Po przeanalizowaniu sprawozdan z badania probek wody pochodzacych
z powyzszych punktéw poboru stwierdzono, ze w zakresie parametru barwa i zapach jako$¢ wody po
dziataniach naprawczych speinia wymagania, natomiast w zakresie warto$¢ parametru metno$é nadal
wystepujg przekroczenia. W zwigzku z powyzszym przychylajgc sie do wniosku zarzadcy wodociagu,
dnia 23 lipca 2020r. wydano decyzje nr 3875/20 przediuzajagcg termin wykonania decyzji
o warunkowej przydatnosci wody do spozycia do 31 pazdziernika 2020r. W dniu 7 pazdziernika 2020r.
do PPIS w Bochni wplyneto sprawozdanie z badania wody nr 1943/Z/2020, na podstawie ktdrego
stwierdzono, ze jako$¢ wody pod wzgledem badanych parametréw spetnia obowigzujace wymagania.
Za czynnosci kontrolne wykonane w ramach bieZgcego nadzoru sanitarnego polegajace na
przeprowadzeniu kontroli jakosci wody, w wyniku ktérej stwierdzono nieprawidtowosci wydano
decyzje ptatnicza.

Na podstawie sprawozdania nr 2526/2/2020 z dnia 30 listopada 2020r. (data wplywu: 02.12.2020r.)
z badania probki wody w ramach kontroli wewnetrznej stwierdzono przekroczong warto$¢ parametru
glin. W zwigzku z zaistniatym przekroczeniem w dniu 3 grudnia 2020r. wydano decyzje nr 7532/20
stwierdzajacg warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia. W dniu 8 stycznia 2021r. zarzadca
wodociggu przediozyt sprawozdanie nr 16/Z/2021 z dnia 8 stycznia 2021r. na podstawie ktdérego
stwierdzono, ze jakoé¢ wody pod wzgledem badanych parametrow nie budzita zastrzezen. Dnia 11
stycznia 2021r. wydano decyzje nr 5/21 wygaszajgcg warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia
w przedmiotowym wodociggu.

- Ocene jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydat
celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12, ust.5 — ,Wojt (burmistrz,

prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkaficow o jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028)

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowit
jak wyzej.

Z powazaniem,

Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

Otrzymuja: mgr inz. Halina Bielec
1 X Adresat (Gminny Zakiad Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 tapanéw)

1 x Gmina tapandw, 32-740 Lapandw 34 (do wiadomosci) — e-PUAP Dok $oi elektroni
1xa/a o

wyk. mgr Justyna Oleksy, tel. 14 612 39 47 wew. 15
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