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GZK/ 58 /2024

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI

Dotyczy: Dzialan podjetych w zwigzku z przekroczeniem badanego parametru jakosci wody
Trichlorometan (Chloroform )

Gminny Zaklad Komunalny w Kobylcu informuje, Ze po otrzymaniu informacji o
przekroczeniu badanego parametru jakosci wody , Chloroform ” podjal natychmiast
nastgpujace dzialania:

1. Dokonat skorygowania iloSci podawanych $rodkéw dezynfekcyjnych poprzez
zmniejszenie ilosci podawanego podchlorynu sodowego do uzdatnianej wody w Stacji
Uzdatniania Wody w Chrostowej.

2. Obecnie woda jest takze dezynfekowana poprzez dozowanie do wody dwutlenku chloru
oraz przy uzyciu lampy UV,

3. Caly czas jest monitorowany poziom nasycenia wody dwutlenkiem chloru oraz badane
jest stezenie chloru wolnego w celu zapewnienia bezpieczenstwa bakteriologicznego
uzdatnianej wody.

4. DokonaliSmy czesciowego opréznienia zbiornika uzdatnionej wody na Stacji
Uzdatniania Wody w Chrostowej i uzupelnili$my go nowa uzdatniong woda.

5. Wykonujemy plukanie sieci wodociggowe;j.

6. W celu monitorowania jakosci wody zlecilismy badanie wody dla parametru ,,
Chloroform” w punkcie poboru prébek wody znajdujacego sic w BUDYNKU
URZEDU GMINY w dniu 12.08.2024 r

Otrzymuja:
1. Adresat,a/a




